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NOTAS IMPORTANTES: - PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE PRESENTARÁ LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE UBICACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA CORDÓN CUNETA Y PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE PRESENTARÁ LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL DE UBICACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, LÍNEA CORDÓN CUNETA Y NIVELES DEFINITIVOS DEL TERRENO (SEGÚN CORRESPONDA). - SE VERIFICARÁ POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE SONDEOS, LA TAPADA CORRESPONDIENTE A LA CAÑERIA EXISTENTE (PUNTO DE CONEXIÓN) Y, DONDE SE VERIFICARÁ POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE SONDEOS, LA TAPADA CORRESPONDIENTE A LA CAÑERIA EXISTENTE (PUNTO DE CONEXIÓN) Y, DONDE SEA NECESARIO, DE LAS CAÑERÍAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES COMO TAMBIEN OTROS SERVICIOS QUE PUDIERAN SER AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA DE GAS. SE PRESENTARÁ A LA INSPECCIÓN DE LA DISTIBUIDORA EL INFORME DE INTERFERENCIAS EN LA TRAZA PROYECTADA. - SE RESPETARÁ LAS INDICACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD / DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD EN SU   SE RESPETARÁ LAS INDICACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD / DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD EN SU   CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN / CONVENIO. - EN TODOS LOS CASOS EN DONDE LA CAÑERIA SE INSTALE A UNA DISTANCIA DE LA L.M. O L.Z.C. MENOR A LA INDICADA EN LA TABLA 325i DE LA EN TODOS LOS CASOS EN DONDE LA CAÑERIA SE INSTALE A UNA DISTANCIA DE LA L.M. O L.Z.C. MENOR A LA INDICADA EN LA TABLA 325i DE LA NORMA NAG 100, ADENDA 2, SE CONSTITUIRÁ LA CORRESPONDIENTE RESTRICCIÓN LATERAL ADMINISTRATIVA DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA. - PREVIO A LA HABILITACIÓN DE LA OBRA, SE PRESENTARÁ LOS PLANOS DE MENSURA DE AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA E INFORME DE PREVIO A LA HABILITACIÓN DE LA OBRA, SE PRESENTARÁ LOS PLANOS DE MENSURA DE AFECTACIÓN DE SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA E INFORME DE DOMINIO ORIGINAL ACTUALIZADO DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA. - LA CAÑERÍA QUEDARÁ, COMO MÍNIMO, A 0,50 MTS DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTÁCULO PERMANENTE QUE SE  ENCONTRASE AL  LA CAÑERÍA QUEDARÁ, COMO MÍNIMO, A 0,50 MTS DE DISTANCIA EN TODO SENTIDO DE CUALQUIER OBSTÁCULO PERMANENTE QUE SE  ENCONTRASE AL  ENCONTRASE AL  EFECTUAR EL ZANJÉO: POSTES, COLUMNAS, BASES DE HORMIGÓN, TUBERÍAS DE AGUA, CLOACAS, LÍNEAS TELEFÓNICAS Y ELÉCTRICAS (HASTA UNA  TENSIÓN DE 1 KV). POR LO TANTO, DEBERÁ SEGUIRÁ LA GUÍA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TUBERÍAS CONDUCTORAS DE GAS DEÑ ENARGAS. - SE RESPETARÁ LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL SECTOR DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A Y/O SE RESPETARÁ LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL SECTOR DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A Y/O DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A., SEGÚN CORRESPONDA.  - TODOS LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, OBTURACIÓN, Y TERMINACIÓN DE LAS CONEXIONES CON ACCESORIOS WILLIAMSON O A TRAVÉS DE VÁLVULA DE TODOS LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, OBTURACIÓN, Y TERMINACIÓN DE LAS CONEXIONES CON ACCESORIOS WILLIAMSON O A TRAVÉS DE VÁLVULA DE SACRIFICIO, ESTARÁ A CARGO DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO. - SE GUNITARÁ Y/O COLOCARÁ CONTRAPESO EN LA CAÑERÍA, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS LUGARES DONDE SEA FRECUENTE EL ASCENSO DE LA NAPA SE GUNITARÁ Y/O COLOCARÁ CONTRAPESO EN LA CAÑERÍA, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS LUGARES DONDE SEA FRECUENTE EL ASCENSO DE LA NAPA FREÁTICA, TERRENOS INUNDABLES, RÍOS, ARROYOS, ETC.  - SE INCLUIRA EN EL PCO, LOS DETALLES DE QUIEBRE DE CAÑERÍA Y/O LOS CRUCES DE CAÑERÍA CON INSTALACIONES EXISTENTES U OBSTÁCULOS, TANTO SE INCLUIRA EN EL PCO, LOS DETALLES DE QUIEBRE DE CAÑERÍA Y/O LOS CRUCES DE CAÑERÍA CON INSTALACIONES EXISTENTES U OBSTÁCULOS, TANTO EN ALTIMETRÍA COMO EN PLANIMETRÍA. - LA CONTRATISTA DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14). LA CONTRATISTA DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14). - LAS OBSERVACIONES INDICADAS, NO SON LIMITATIVAS NI EXCLUYENTES DE OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN A LA   LAS OBSERVACIONES INDICADAS, NO SON LIMITATIVAS NI EXCLUYENTES DE OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN A LA   CONTRATISTA EN EJERCICIO DE LA NORMATIVA VIGENTE. - LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SOLO IMPLICARÁ QUE SE CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE TRAZA, SIN  LA APROBACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO SOLO IMPLICARÁ QUE SE CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE TRAZA, SIN  PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A OTROS ENTES O EMPRESAS AUTORIZANTES (MUNICIPIOS, VIALIDADES,    HIDRÁULICAS, FERROCARRILES, ORGANISMOS AMBIENTALES, TGN S.A., COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, DE AGUA CORRIENTE, ETC.), LAS CUALES  SERAN CUMPLIDAS POR LA CONTRATISTA EN CUANTO RESULTEN DE APLICACIÓN. QUEDA ACLARADO QUE ESTA APROBACIÓN NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD COMO CONSTRUCTOR DE LA OBRA Y REALIZADORÁ  DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, EN SU CALIDAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GAS SEGÚN NAG 113, DEBIENDO   NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE A LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. Y/ DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. CUALQUIER SITUACIÓN QUE  DETECTARE Y QUE JUSTIFIQUE UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN DEL PRESENTE.  
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